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REABILITARE ALIMENTARE CU APA LA
AEROPORTUL STEFAN CEL MARE SUCEAVA
S 1) SITUATIA EXISTENTA:

Statia hidrofor este amplasata in incinta aeroportului, avand in dotare 3 pompe
tip SADU 65x3 cu un debit de 8 mc/h, H= 50 mCA, P =5,5 kw pentru fiecare si
o pompa SADU 85x2 cu un debit de 15 mc/h, H=65 mCA, P =1kw folosita

pentru incendiu.

Statia hidrofor este previzutd cu un compresor de aer si un rezervor hidrofor cu
volumul v- 2 me.

Rezervoarele de acumulare apd sunt in numdr de doud, avand V=200 mc fiecare.
2) PROPUNERI:
A. Statia hidrofor:

Dezafectarea utilajelor din statia hidrofor si inlocuirea lor cu un grup de
pompare modern, care va cuprinde:

- Grup de pompare DAB cu doua pompe comandate electronic cu invert,
cu urmitoarele caracteristici: Q=60 mc/h, H= 80 m ,P= 5,5 kw ,
presiune 4,5-6 bar.Grupul va fi complet echipat si automatizat.

- Statie de clorinare ‘

- Instalatii electrice — refacere instalatii electrice si tablou electric
complet echipat.

- Instalatie de automatizare pentru umplere rezervor de 200 mc.

Pentru contorizarea consumului de apd, se va monta un apometru.
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Pentru umplerea ahmentatorulul cu apa potablla pentru aeronave, se va
monta o conductd separatd pe traseul cdreia vor fi amplasate filtre de
particule, dedurizator si alte echipamente care sd asigure calitatea
superioard a apei.

Tevile din incinta hidroforului trebuie s fie izolate.

Pentru alimentarea cu apd a autospecialei PSI este necesar un cupiaj
amplasat in exteriorul statiei hidrofor, pe perete, fiind prevézut cu vana
de manevre si folosit numai in caz de incendiu.

3) INSTALATII ELECTRICE:

Tabloul electric existent in statia de pompe se va desfiinta, deoarece nu
mai corespunde cerintelor actuale. Tabloul electric a fi de tip
PRAGMA, echipat cu sigurante automate, pentru protejarea circuitelor
la suprasarcind si scurtcircuit.

Circuitul electric de prizi se va proteja impotriva curentilor de defect,
printr-un disjunctor cu protectie diferentiala de 30mA.Circuitele
electrice se vor executa in cablu tip CYY si NYY — I — Kv, montate
aparent si dimensionate corespunzator.

Cablurile electrice montate sub pardoseald se vor proteja in teavd de
otel.

Pentru iluminat, se folosesc lampi fluorescente etanse tip FIPA 2*36.
Prizele sunt bipolare, cu contact de nul de protectie, etanse, montate
aparent.

in tabloul electric, vor exista circuite monofazate si trifazate de rezerva.
Se va executa o prizd generald de impamantare, realizatd din electrozi
OL Zn, astfel incét sd aibd o rezistentd de pand la 3. T Ohm.

Se va monta un circuit de comanda, care sd porneascd $i sd opreascd
automat pompele de la captare apd, pentru umplerea rezervoarelor de apd de

consum.
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